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PROTOKOL O ZKOUSCE ¢. 5753/25
Vysledky rozboru vzorku pitné vody - kraceny rozsah dle vyhlasky ¢. 252/2004 Sb.

Zplsob odbéru*:
Dezinfekce*: ano

Oznaceni zakaznika*: kuchyné
DalSi Gdaje o odbéru*: Zdroj: povrchovy
Protokol o odbéru vzorku ¢.*: V 0201/25

viz protokol o odbéru

Datum analyz:

Misto odbéru*: Rymarov, ZS - ul.1.maje, kuchyng Datum odbéru*; 12.3.2025
Vzorek odebral: zakaznik (Kusa Ivona)* Hodina odbéru*: 11:00
Identifikace*: voda pitna Datum pfijmu:  12.3.2025

12.3. - 17.3.2025

MIKROBIOLOGICKY A BIOLOGICKY ROZBOR

C. vzorku: 5753

Ukazatel vysledek | jednotka metoda lim. hodnota

Escherichia coli 0 KTJ/100 ml SOP 101 (CSN EN 1SO 9308-1) A 0 NMH
Intestinalni enterokoky 0 KTJ/100 ml SOP 103 (CSN EN ISO 7899-2) A 0 NMH
Koliformni bakterie 0 KTJ/100 mi SOP 101 (CSN EN 1S0O 9308-1) A 0 MH

Pocty kolonii pfi 22 °C 0 KTJ/ml SOP 105 (CSN EN IS0 6222) A 200 DH

Pocty kolonii pfi 36 °C 0 KTJ/ml SOP 105 (CSN EN ISO 6222) A 40 DH

Zivé organismy 0 edinci/ml SOP 112 (CSN 75 7712) A 0 MH

PoCet organismdl 0 edinci/ml SOP 112 (CSN 75 7712) A 50 MH

Abioseston 2 % SOP 112 A (CSN 75 7713) A 10 MH

CHEMICKY ROZBOR C. vzorku: 5753

Ukazatel vysledek | jednotka metoda lim. hodnota

Barva <5 mg/l Pt SOP 17 (CSN EN ISO 7887) A 20 MH

Zakal 0,25 ZF(n) SOP 41 (CSN EN IS0 7027-1) A 5,00 MH

Pach pfijatelny SOP 59 (CSN EN 1622, CSN 75 7340) A prijatelny

Chut prijatelna SOP 59 (CSN EN 1622, CSN 75 7340) A prijatelna

pH 8,0 SOP 43 (CSN ISO 10523) A 65-95 MH

CHSK Mn 1,27 mg/l SOP 27 (CSN EN 1SO 8467) A 30 MH

Amonné ionty <0,02 mg/l SOP 09 (CSN ISO 7150-1) A 0,5 MH

Dusicnany <2,0 mg/l SOP 07 (SN ISO 7890-3) Al 50 NMH
Zelezo 0,087 mg/l SOP 37 (CSN EN ISO 11885) A 0,2 MH

Konduktivita 9,97 mS/m SOP 52 (CSN EN 27888) A 125 MH

Prohlaseni: Vysledky zkouSek se vztahuji ke vzorku, jak byl pFijat. Bez pisemného souhlasu zkuSebni laboratofe nelze
protokol reprodukovat jinak nez cely. Misto provadéni laboratornich €innosti je shodné s adresou laboratore.

Pozn.: Lim. hodnota - limitni hodnota dle vyhl. &. 252/2004 Sh., ve znéni pozdgjsich predpisd.
NMH - nejvy3si mezna hodnota, MH - mezné hodnota, DH - doporucena hodnota.
SOP - standardni operacni postup.
KTJ - kolonie tvofFici jednotky.
CHSK Mn - chemické spotFeba kysliku manganistanem.

Zkusebni laboratof nezodpovida za odbér zkouseného vzorku a za spravnost Gdajli dodanych zakaznikem (*) vztahujicich
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Ve sloupci "Metoda" jsou subdodavky oznaceny pismeny S. Subdodavatel je uveden pod protokolem v pozndmce.

Ve sloupci "Metoda" jsou pismenem A oznaceny zkousky v rozsahu akreditace a pismenem N zkouSky mimo rozsah akreditace.
Nejistoty jsou k dispozici na www.laborator-morava.cz, nebo jsou na vyzadani uvadény na zvlastni pfiloze k protokolu.
Limitni hodnoty jsou uvadény pouze v odlvodnénych pFipadech.
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PROTOKOL O ZKOUSCE ¢. 5753/25
Vysledky rozboru vzorku pitné vody - kraceny rozsah dle vyhlasky ¢. 252/2004 Sb.

se ke zkousenému vzorku.

Dne: 18.3.2025
Mgr. KerekeSova Jana

Laboratof \ 2 Vedouci zkuSebni laboratore
MORAVA

Protokol vyhotovil: Rozbrojova Jana
Schvalil a za analyzy zodpovida:

S.r.o.

se sidlem Elektronicky podepsano
DR =S 18.3.2025 20:51:57
Mgr. Jana KerekeSova
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Ve sloupci "Metoda" jsou subdodavky oznaceny pismeny S. Subdodavatel je uveden pod protokolem v pozndmce.

Ve sloupci "Metoda" jsou pismenem A oznaceny zkousky v rozsahu akreditace a pismenem N zkouSky mimo rozsah akreditace.
Nejistoty jsou k dispozici na www.laborator-morava.cz, nebo jsou na vyzadani uvadény na zvlastni pfiloze k protokolu.
Limitni hodnoty jsou uvadény pouze v odlvodnénych pFipadech.
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